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NEA - oznacenie neakreditované skusky/vysledku
SUB - oznacenie vysledku dodaného subdodavatelom analyzy
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Reg. No. 221/N-004 |

Sprava o periodickom diskontinudlnom opravnenom merani emisii
z energetického zariadenia objektu ,,Vyhrevne* spolo¢nosti PPS Group a.s., Detva
(meranie hodnot emisnych veli¢in CO, NOx, TOC a TZL v odpadovych plynoch odsavanych ,Kotol na
biomasu Vesko-B* a CO a NOx v odpadovych plynoch zo zariadenia ,Kotol na ZPN K7)

Nazov akreditovaného skusobného laboratoria/ Laboratérium merania emisii,
opravnenej osoby podla §58 ods. 2 pism. a) Lamacska cesta 8, 811 04 Bratislava /
zakona 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdusSia: MM Team s.r.o.,

Langsfeldova 18, 811 04 Bratislava
ICO: 44 141 297

Cislo spravy : 04/1911/24-ME

Prevadzkovatel : PPS Group a.s.,
Tajovského 7, 962 12 Detva
ICO: 36 011 509; IC DPH: SK2020447891

Zakaznik skuSobného laboratodria : PPS Group a.s.,
Miesto/lokalita : Areal PPS Group, Tajovského 7, 962 12 Detva
Objekt ,Vyhrevna“
Druh opravnenej technickej Diskontinudlne opravnené meranie ktorym sa zistuje hodnota
cinnosti: fyzikalno-chemickej veli¢iny, ktorou je vyjadreny emisny limit a

hodnota suvisiacej stavovej a referencnej veliCiny, ktora sa
vztahuje priamo na emisie alebo na zlozenie Ccisteného /
necisteného odpadového plynu podla §58 ods.1 a prilohy ¢. 9
pism. a) bod 1 zékona ¢. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdu$ia.

Cislo objednavky: 2240203

Datum objednavky: 26.02.2024

Den opravnenej technickej cinnosti: 14.11.2024

Osoba zodpovedna za technickl Svetozar Motaj, rok narodenia 1966

stranku merania — veduci technik rozhodnutie o vydani osvedcenia zodpovednej osoby
podla §58 ods. 3 zékona €. Cislo 54424/2014 zo dria 21.11.2014

146/2023 Z.z. o ochrane ovzdusia:

Sprava obsahuje : 15 stran
3 prilohy

Ugel opravnenej technickej innosti:

1. Dalie periodické diskontinualne opravnené meranie tdajov o dodrzani uréenych emisnych limitov TOC, CO,
NOx a TZL v odpadovych plynoch odsavanych zo zariadenia ,Kotol na biomasu Vesko-B* a CO a NOx v
odpadovych plynoch zo zariadenia ,Kotol na ZPN K7 § 8 ods. 5 pism. d) , vyhlasky Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 249/2023 Z.z. o monitorovani emisii.

2. DalSie periodické diskontinualne opravnené meranie reprezentativneho hmotnostného toku CO, NOx, TZL a
TOC v odpadovych plynov odsavanych zo zariadenia ,Kotol na biomasu Vesko-B* podla § 3, ods. 1, pism. f)
vyhlasky MZP SR €. 249/2023 Z.z. (§ 34 ods. 2 pism. d) zakona ¢&. 146/2023 Z.z.).

Rozdelovnik spravy: PPS Group a.s.: Podpisany elektronicky dokument
MM Team: Archivny vytlacok
Podpisany elektronicky dokument Strana 1z 15 Svetozar Motaj
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PPS Group a.s., Detva, Vyhrevria; kotol na biomasu K01, kotol na ZPN K7

SM ¢.04/1911/24 — ME

Suhrn

Prevadzka :

Cas (rezim) prevadzky :

Zdroje / zariadenia vzniku
emisii :

Merané zlozky :
Vysledky merania :

Areal PPS Group, Tajovského 7, 962 12 Detva

Objekt ,Vyhrevria®

Kotol na biomasu Vesko-B, vyduch K01, Kotol na ZPN K7, vyduch K7
VAR PCZ: 059 0001

Prevadzka: 24 h/deri; 7 dni/tyZden (nepretrZita prevadzka), vykonové
charakteristiky: najvyssie emisie pri 90 % prikone zariadenia, technoldgia:
emisne jedno rezimova (spalovanie prebieha v automatickom rezime
vzhladom na retazec pripojenych zriadeni); kontinualna emisne ustalena;

Zdroj / Cast’ zdroja

1. Spalovacie zariadenie - kotol VESKO B 8 MW, palivo biomasa

2. Spalovacie zariadenie - kotol VKLM, K7, palivo ZPN

Kotol K8 nemerany — trvalo odstaveny, prebieha jeho demontaz.

TZL, TOC, NOx-NO2, a CO

hmotnostny tok v g/h; hmotnostna koncentracia zlozky v odpadovych
plynoch v mg/m3

Cislo zdroja/zariadenia vzniku 7ariadenie 1 - 2, Vyduch K01, K7,

1 PALIVOVO ENERGETICKY PRIEMYSEL
1.1.2 Technologické celky obsahujice spalovacie zariadenia vratane
plynovych turbin a stacionarnych piestovych spalovacich motorov,
s nain$talovanym suhrnnym menovitym tepelnym prikonom v MW > 0.3

emisii:

UCEL OPRAVNENEHO MERANIA &. 1. (VID TITULNA STRANA SPRAVY)

Priemernd hodnota Maximum Emisny limit RezZim s Upozornenie
Merana N (koncentréacia; (koncentrécia; (koncentracia; najvyssimi na
zlozka hmotnostny tok] hmotnostny tok] hmotnostny tok] emisiami sulad /
[mg.m?; g.h"] [mg.m3; g.h""] [mg.m3; g.h""] [@no/nie] nestilad
Zdroje / zariadenia vzniku emisii : 1. Spalovacie zariadenie - kotol VESKO B 8 MW, palivo biomasa
Cco 4| 122M2 ;2738 D2 | 12512 - 2767 12 250; - M2 ano® stlad ?)
NOx - NO, 4| 18512 414512 196 V2 ;426412 650, - V2 ano ¥ stlad ?)
TOC 4 1212 24112 1312 ;271 12 150; - M2 ano ¥ stlad ?)
TZL 3 3012 ;607 12 3312 ;65312 50, - ha ano ¥ stlad ?)
Zdroje / zariadenia vzniku emisii : 2. Spalovacie zariadenie - kotol VKLM, K7, palivo ZPN
Cco 3 4202 .12 4312 ;.02 100; - V2 ano® sulad ?)
NOx - NO, 3 112102 .12 713 1M2 ;- n2) 200; - V2 ano ¥ sulad ?)

Vysledky sa vztahuju iba na predmet (zdroj / zariadenie vzniku emisii) diskontinualneho opravneného merania (dalej len ,opravnené meranie").

" Vyjadrenie emisného limitu, neistoty a porovnavanych hodnot: Hmotnostna koncentracia v mg.m~ pri §tandardnych stavovych podmienkach (p =
101,325 kPa, t = 0 °C) a suchy plyn a referenény obsah kyslika 11 % objemu pre biomasu resp. 3 % objemu pre ZPN,.
2 Poziadavka dodrzania emisného limitu (EL): § 19 ods. 2 vyhlagky MZP SR &. 248/2023 Z.z...Emisny limit stanoveny:
Biomasa: Emisny limit a podmienky jeho platnosti ustanovené prilohou &. 4, ¢ast V., tabulka v bode 1.2.2 pre zariadenia s vydanym povolenim do
31. decembra 2010 do, > 7 MW k vyhlaske MZP SR &. &. 248/2023 Z. z., (TZL preukazovani v menovitom vykone). EL plati do 31.12.2024
ZPN: CO, NOx — NO2: Priloha ¢&. 4, ¢ast' V., bod 3.2 k vyhlaske MZP SR &. ¢&. 248/2023 Z. z., Zariadenia s kotlami s vydanym povolenim do 31.
decembra 2010, EL plati do 31.12.2024
3 Meranie vykonané pri jednom - menovitom vykone — bezny vykon vzhladom na retazec pripojenych zriadeni.

UCEL OPRAVNENEHO MERANIA €. 2. (vid' titulnd strana spravy)

Priemerna hodnota Maximum Reprezentativny rezim
Merana N hmotnostny tok hmotnostny tok [ano/nie]
zlozka [g.h"14 [g9.h
Technologicka ¢ast / zariadenie : 1. Spalovacie zariadenie - kotol VESKO B 8 MW, palivo biomasa
Cco 4 2738 2767 ano "
NOx - NO, 4 4145 4264 ano”
TOC 4 241 271 ano "
TZL 3 607 653 ano "
Poznamky:

Jedna sa vyrobno-prevadzkovy rezim, ktory je reprezentativny sti¢asne na tcel vypostu mnozstva emisie a na ugel preukazania dodrZania
emisného limitu podfa § 3, ods. 1, pism. f) vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 249/2023 Z.z..

Priemerna hodnota hmotnostného toku predstavuje reprezentativny hmotnostny tok a so stihlasom prislusného Okresného tradu moze
byt pouzita ako podklad pre vypoget mnoZstva emisii, Prvé &islo do 31.12.2024, druhé od 01.01.2025 (referenény obsah kyslika)

Poucenie o platnosti upozornenia na sulad /

nesulad:

merania

a nazor

Sprava o opravnenom merani, vysledky opravneného
o sulade /

nesulade objektu

opravneného merania s uréenymi poziadavkami nie
su suhlasom, ktory je vydavany organom §tatnej
spravy ochrany ovzdusia podla vieobecne zavaznych

pravnych predpisov a ani

nezakladaju narok na

vydanie takéhoto suhlasu.
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